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BUFFETGEBÄUDE, BUNDESBAD ALTE DONAU 

  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Für das Buffetgebäude des Bundesbades Alte Donau wurde eine außerordentliche 

Überprüfung gem. ÖVE ÖNORM E8001-6-62 durchgeführt. Im Anschluss daran wurde 

ein Ersatzanlagenbuch für dieses Objekt erstellt, in dem alle Messeergebnisse den 

einzelnen Betriebsmitteln zugeordnet wurden.  Außerdem wurden ein Auslassplan mit 

allen Betriebsmitteln und Stromkreiszugehörigkeit mittels Auto-CAD und eine 

Mängelaufstellung mit Fotodokumentation erstellt. Danach wurden diese 

angeführten Mängel in der bestehenden Anlage instandgesetzt. 

Mängelaufstellung des Ersatzanlagenbuches: 

 

Projekt: Bundesbad Alte Donau 

Auftraggeber: Burghauptmannschaft Österreich 

Standort: Arbeiterstrandbadstr. 93, 1220 Wien 

Ausführungszeitraum: März 2012 -  Mai 2012 

Projektleiter: Wildzeisz Peter 

Auftragsumfang: Elektrotechnische Überprüfung, 

Erstellung eines Ersatzanlagenbuches, 

Instandsetzung der elektrotechnischen Mängel 
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Grundrissplan: 

                      Vorher:                                                        Nachher: 

        
 

 

Instandsetzung der Mängel am Zählerplatz: 

                      Vorher:                                                        Nachher: 
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Instandsetzung der Mängel am Hauptsicherungskasten (HSK): 

                      Vorher:                                                        Nachher: 

         
 

Instandsetzung der Mängel am Hauptverteiler: 

                      Vorher:                                                        Nachher: 

         
 

Instandsetzung der Mängel der Installation: 

                      Vorher:                                                        Nachher: 

         


